WHcTpyKuma no moHTaXky
Navod k montazi
Instrukcja montazu
Instructiuni de montaj
Montaj kilavuzu

E.T°N

Powering Business Worldwide

04/18 1L034047ZU

)L

2{p) @

No DO
b

PKZM4-...-EA

(@) z15mm (2 0.59)
@ z55mm (22.17)

Emergency On Call Sevice:
Local representativ (Eaton.eu/aftersales) or +49 (0) 180 5 22 38 22 (de, en)

Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-StraBBe 7-11, 53115 Bonn, Germany, Eaton.eu/documentation
© 2017 by Eaton Industries GmbH

04/18 1L0340013ZU

<7
Eaton.com/recycling All Rights Reserved Printed in Austria (04/18)

A

for Canada:

CAUTION

Manufacturer’s instructions for selecting
overload and short-circuit protection must
be followed. If an overload or fault current
interruption has occurred, current-carrying
components or the controller should be
examined and replaced if damaged.

pour Canada:

AVERTISSEMENT

Il est impératif de respecter les instructions
du fabricant en choisissant les dispositifs
de protection contre les surcharges et les
court-circuits. En cas de coupure due a une
surcharge ou a un courant de défaut,
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@ InekTpuueckuii Tok!
Onacho anA Xu3nu!
Tonbko cneunanucTbl Unu

NPOUHCTPYKTUPOBAHHbIE LA MOTYT
BbIMOJIHATD CNEAYoLMe onepauuu.

(cs) Nebezpegi iirazu elektrickym proudem!

NiZe uvedené prace sméji provadét pouze osoby s
elektrotechnickym vzdélanim.

Porazenie pradem elektrycznym stanowi
zagrozenie dla zycia!

Opisane ponizej prace moga przeprowadza¢ tylko

wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio

poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

Atentie! Pericol electric!

Toate lucrérile descrise trebuie efectuate numai
de personal de specialitate calificat i de persoane
cu cunostiinte profunde in electrotehnica.
@ Elektrik carpmasindan kaynaklanan

oliim tehlikesi vardir!
Asagida belirtilen caligmalari ancak uzman
elektrikciler ve elektrikle ilgili teknik egitim almig
kisiler tarafindan gergeklestirilebilir.




